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Приложение 8
к местным нормативам градостроительного

проектирования ЗАТО Северск

РАССТОЯНИЯ 
от газораспределительного пункта до зданий и сооружений
	№ п/п
	Давление газа на вводе         
    газораспределительного пункта, мПа/кгс/кв. см
	Расстояние до зданий                               и сооружений, м

	1
	2
	3

	1.
	До 0,6 (6)                             
	Не менее 10                   

	2.
	Свыше 0,6 (6) до 1,2 (1,2)             
	Не менее 15                   


